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ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ 
№ 3221, 3222 от 28.03.2022

Наименование пробы (образца)
1)Вода источников нецентрализованного водоснабжения - вода из родника д. Нов.Иглайкино
2) Вода источников нецентрализованного водоснабжения - вода из родника д. Старое Иглайкино

(описание, состояние)
Идентификация объекта испытаний: (для образца продукции)
Документ, в соответствии с которым изготовлена (получена) продукция —
Дата изготовления —
Объем партии —
Номер партии —
Тара, упаковка пластиковая бутыль
Изготовитель —

(наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д.), юридический адрес)
Дополнительные сведения о пробе (образце продукции), др.: —
Код пробы (образца) 03.3221.22Р, 03.3222.22Р
Наименование заказчика СОВЕТ НОВОИГЛАЙКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
НУРЛАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ИНН 1632009360 
О ГРН 1061665038148
Юридический адрес: 423007, РТ, Нурлатский район, Новое Иглайкино, Чапаева, д. 23 
Фактический адрес: 423007, РТ, Нурлатский район, Новое Иглайкино, Чапаева, д. 23 
Основание для отбора Заявка №  224/С0-22 от 24.03.2022 
Цель отбора: проведение испытаний по Прочие пробы по договорам
Место отбора пробы (образца) СОВЕТ НОВОИГЛАЙКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
НУРЛАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН, 423007, Республика 
Татарстан, Нурлатский район, село Новое Иглайкино, с. Старое Иглайкино

(наименование, фактический адрес, юридический адрес)
Район Нурлатский
НД на метод отбора пробы (образца) — я ■
Количество (объем) пробы для испытаний по 1,5л. 9 >
Дата и время отбора пробы (образца) 24.03.2022 10:00
Дата и время доставки пробы (образца) 24.03.2022 11:30
Дата(ы) осуществления лабораторной деятельности 24.03.2022 -28.03.2022
Сотрудник, отобравший/принявший пробы Руководитель Файзуллин Р.И.

(должность, ФИО)
Сопроводительный документ (акт отбора проб, протокол отбора проб, акт приема проб)
Акт приема проб №  297 от 24.03.2022 »//
Условия доставки автотранспорт, охлаждаемая изотермическая сумка
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Результаты испытаний
С АНИТ АРНО-ГИГИЕН11ЧЕСКИЕ ИСПЫ ГАНИЯ

№ п\п Определяемые показатели Результаты
испытаний

Величина
допустимого

уровня

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

Код пробы:03.3221.22Р, Per. №:134 - Вода источников нецентрализованного водоснабжения: вода из 
родника с.. Нов.Иглайкино

1 Запах при 20 °С 1 не более 2-3 баллы ГОСТ Р 57164- 
2016

2 Цветность менее 5 не более 30 град. ГОСТ 31868-2012

3 Мутность менее 1 не более 2,6 (3,5) ЕМФ ГОСТ Р 57164- 
2016

4
Массовая концентрация 
аммиака, ион аммония 
(суммарно)

0,30 ±0,06 не более 1,5 мг/дм3 ГОСТ 33045-2014 
метод А

5 Массовая концентрация 
нитратов 1,7 ±0,3 не более 45 мг/дм3 ГОСТ 33045-2014 

метод Д й

6 Массовая концентрация 
нитритов 0,02 ±0,01 не более 3 мг/дм3 ГОСТ 33045-2014 

метод Б

7 Перманганатная
окисляемость 0,8 ± 0,2 не более в 

пределах 5-7 мг/дм3 ПНДФ
14.1:2:4.154-09

8 Водородный показатель 7,7 ± 0,2 в пределах 6-9 единицы
pH

ПНДФ
14.1:2:3:4.121-97

9 Массовая концентрация 
хлорид-ионов менее 10 не более 350 мг/дм3

— — . ..........(.......
ГОСТ 4245-72 п.2

10 Жесткость 6,50 ±0,98 не более в 
пределах 7-10

Градус
жесткости

ГОСТ 31954,2012 
метод А

11 Массовая концентрация 
сульфатов 91,1 ± 13,7 не более 500 мг/дм3 ГОСТ 31940-2012 

метод 2

12 Массовая концентрация
железа 0,10 ±0,03 не более 0,3 мг/дм3 ГОСТ 4011-72 п.2

13 Привкус 1 не более 3 баллы ГОСТ Р 57164-
2016 3 .

14 Общая минерализация 
(сухой остаток) 587,0 ± 11,7 не более 1500 мг/дм3 ГОСТ 18164-72

Код пробы:03.3222.22Р, Per. №:135 - Вода источников нецентрализованного водоснабжения: вода из 
родника д. Старое Иглайкино " i

15 Запах при 20 °С 0 не более 2-3 баллы ГОСТ Р 57164- 
2016

16 Цветность менее 5 не более 30 град. ГОСТ 31868-2012

17 Мутность 1,8 ± 0 ,4 не более 2,6 (3,5) ЕМФ ГОСТ Р 57164- 
2016

18
Массовая концентрация 
аммиака, ион аммония 
(суммарно)

0,30 ±0,06 не более 1,5 мг/дм3 ГОСТ 33045-2014 
метод А К

19 Массовая концентрация 
нитратов 3,3 ± 0,5 не более 45 мг/дм3 ГОСТ 33045-2014 

метод Д

20 Массовая концентрация 
нитритов 0,09 ±0,05 не более 3 мг/дм3 ГОСТ 33045-2014 

метод Б

21 Перманганатная
окисляемость 0,8 ± 0,2 не более в 

пределах 5-7 мг/дм3 ПНДФ
14.1:2:4.154-09 :

22 Водородный показатель 7,8 ± 0,2 в пределах 6-9 единицы
pH

ПНДФ
14.1:2:3:4.121-97

23 Массовая концентрация 
хлорид-ионов менее 10 не более 350 мг/дм3 ГОСТ 4245-72 п.2

24 Жесткость 7,2 ±1,1 не более в 
пределах 7-10

Градус
жесткости

ГОСТ 31954-2012 
метод А

25 Массовая концентрация 
сульфатов 98,9 ±9 ,9 не более 500 мг/дм3 ГОСТ 31940-2012 

метод 2
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26 Массовая концентрация 
железа менее 0,1 не более 0,3 мг/дм3 ГОСТ 4011-72 п.2

27 Привкус 0 не более 3 баллы ГОСТ Р 57164- 
2016

28 Общая минерализация 
(сухой остаток) 622,0 ± 12,4 не более 1500 мг/дм3 ГОСТ 18164-72

Руководитель структурного подразделения
Колпакова Тамара Александровна ______________

№ Наименование, тип средства исследования (измерения) проб 
п\п
1 рН-метр-милливольтметр
2 Спектрофотометр UNICO 1201
3 Весы лабораторные АВ '"2
4 Спектрофотометр Unico 2100 7

Дополнительные сведения:
Нормативный документ, устанавливающий требования
СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания

Заключение:
Испытуемые образцы воды по исследованным нормируемым, показателям соответствуют 
требованиям НД:
СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормаптвы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания

Ответственный за оформление объединенного протокола

А
Помощник врача по общей гигиене Ханафеева Ф.Ф.

(должность) (ФИО) (подпись)
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